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ヨウ素 131 分析中 64 53 245

セシウム 137 分析中 不検出 不検出 不検出

地下水+里川表流水 久慈川表流水 里川表流水
山田川表流水
（竜神ダム）

常陸太田地区は，
金砂郷・里美・水府地区は，（財）茨城県薬剤師会公衆衛生検査センターにて分析。

※暫定規制値　ヨウ素 131  （300 ﾍﾞｸﾚﾙ/kg），乳児は 100 ﾍﾞｸﾚﾙ/kg
　　　　　　　セシウム 137（200ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

放射能濃度
(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

参　　考

事 業 名

採水場所

採水日時

◎和田町，東連地町，松平町，国安町，棚谷町，和久町，町田町，西染町，中染町，東染町，河内西町，天下
野町，下高倉町，上高倉町にお住いの乳児には，水道水を飲ませるのを控えるようにして下さい。
○赤土町，上宮河内町，下宮河内町，上利員町，中利員町，岩手町，芦間町，玉造町，大平町，久米町，大里
町，薬谷町に給水している水道水は，今日採水しましたので，分析結果の出る明日まで，乳児に水道水を飲ま
せるのを控えるようにして下さい。

（別添） 
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