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医政指発第0303001号

平 成 2 1 年 3 月 3 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局指導課長

診療の用に供するガス設備の誤接続防止対策の徹底について

診療の用に供するガス（診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医療

用圧縮空気、窒素、亜酸化窒素、二酸化炭素等をいう。以下「医療ガス」とい

う ）の設備については、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第。

、 、１６条第１項第１号の規定に基づき 危害防止上必要な方法を講ずることとし

「診療の用に供するガス設備の保安管理について （昭和６３年７月１５日健」

政発第４１０号）において、安全・管理に当たり考慮すべき点として 「設備、

に用いられる機材をガス別に特定、表示し、容易かつ確実に判断することを可

能にすると共に、非互換性を確保すること」等を示しているところである。

しかし当該通知の発出後においても、酸素ボンベと二酸化炭素ボンベの取り

違えなど、医療ガス設備の誤接続に起因する事故が散発している。二酸化炭素

ボンベ容器バルブについては、それぞれ種類Ａ が平成８年に、ヨーク締付式2

が昭和５２年に日本工業規格（JIS）として制定され、さらに診療現場のガス

別特定化・非互換性確保を目的として、平成１４年に日本医療ガス協会（現日

本産業・医療ガス協会）の自主基準にも当該規格が採用されているが、医療機

関においては、医療ガスボンベと機材の接続部のガス別特定化による誤接続防

止対策は、必ずしも十分に実施されていない。

ついては、患者の生命に直接危害を及ぼす可能性のある医療ガスの取り違え

事故等を予防するため、各医療機関において、下記の事項に留意した上で、上

記通知及び別添の参考文書等を参考に、医療ガス設備の誤接続防止等医療ガス

、 、 、 、設備の安全管理が徹底されるよう 貴管下の保健所設置市 特別区 医療機関

関係団体等に対する指導方よろしくお願いする。
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記

（１）医療ガスによる危害を防止するため、配管によるガス供給設備のみな

らず、医療用二酸化炭素ボンベ等医療ガスボンベと機材の接続部につ

いても、ガス別特定化等による誤接続防止対策を徹底すること。

（２）ガス別特定化が行えない構造の工業用二酸化炭素ボンベ等を診療現場

に持ち込まないこと。

（３）医療ガス安全・管理委員会については、医療法施行規則第１条の１１

第１項第２号に規定する医療に係る安全管理のための委員会と一体的

に開催しても、又は独立して開催してもよいが、適切な業務遂行によ

り医療ガスの安全管理体制を確保すること。

参考

○ 医療用二酸化炭素（炭酸ガス）容器用バルブのガス別特定化に伴う連結導

管・圧力調整器部品の交換についてのお願い

（平成14年5月 日本医療ガス協会会長発 病・医院長、医療ガス安全・管

理委員会宛文書）

（留意事項） 本通知の内容については、貴管下医療機関の医療に係る安全管理のた

めの委員会の関係者、医療ガス安全・管理委員会の関係者、医療安全管

理者、医薬品及び医療機器の安全使用のための責任者等に対して周知さ

れるよう御配慮願います。
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